UBICACION DE SALA DE
CARGADOR Y BAMCO
UBICACION DE DE BATERIAS TC-501 CONTROL
CARGADOR Y BANCO DE
BATERIAS TC-502 ,
36,22 M w

BANDEJAS
AEREAS
H CAJAS DE
PASO

Distancias aproximadas:
TC-501 hacia Sala de control : 150 metros

TC-502 hacia Sala de control : 170 metros




