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Estación Colpa (SCZ)
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Tabloide: 279 mm x 432 mm

Diagrama de Conexionado 

Entradas Termopar UCG-05 [TC-03]

de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa

Ingeniería  Básica  y de Detalle Para la Implementación 
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